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VANNE MURALE INOX  
 

Notice de pose 

 
 

 
PREAMBULE:  
 
La vanne doit être déballée lors de l’installation et montée avec 
précaution. 
 
 
LIEU D’IMPLANTATION : 
 
La vanne doit être posée sur une surface en béton complètement plane 
et verticale. 
La vanne doit être implantée dans un regard béton carré (dosé à 350 kg 
de ciment / m3). 
 
 
MATERIEL : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
INSTALLATION : 
 

• Perçage 
Commencer par percer, dans le béton, les trous correspondants à ceux de la vanne. Le diamètre de perçage est 
de 8 mm. 
 
Nous recommandons de commencer par percer les deux trous les plus hauts, d’y installer des chevilles et de les 
fixer de façon à permettre à la vanne de tenir grâce à la présence d’encoches supérieures en forme de 
« virgule ». Ainsi vous pourrez aisément percer les autres trous. 

 
• Assemblage 

Insérer une cheville dans chaque trou percé puis fixer la vanne à l’aide de spites et de la clé fournis avec 
l’équipement. 

 
• Installation de la clé de manœuvre et de l’allonge  

Les supports de la clé de manœuvre et du guide allonge doivent être spités dans le béton. 
 

• Installation du joint 
L’installation du joint doit être réalisée avec précaution afin de ne pas le dégrader. 
 

• Nettoyage 
Nettoyer les différents éléments de la vanne (vis de manœuvre et glissière). 
 
 
La vanne doit être installée dans un regard carré. La surface de pose doit être totalement plane et li sse 
afin de garantir l’étanchéité de la vanne.  
 

LE PLUS DE MSE : 
Fourniture à la livraison :  
 chevilles inox, rondelles, vis de 
fixation  et clé de serrage. 
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VANNE MURALE INOX  
 

Notice de pose 

�  Perçages  

 
�  Le tuyau doit être scellé à fleur de la paroi exter ne du regard  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  Dimensions de la vanne (se reporter aux fiches tech niques des vannes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Scellement du tuyau dans la paroi du regard : 

60 mm pour les VM 
65 mm pour les VMI 
95 pour les VMI DN� 100 
 

 


